
1.1共通事項 1.1共通事項

1.1.1 目的 1 1.1.1 目的 1

1.1.2 適用範囲 1 1.1.2 適用範囲 1

1.1.3 用語の定義 1 1.1.3 用語の定義 1

1.1.4 疑義に対する協議 3 1.1.4 疑義に対する協議 3

1.1.5 関係法令等の遵守 3 1.1.5 関係法令等の遵守 3

1.1.6 受託者の負担の範囲 3 1.1.6 受託者の負担の範囲 3

1.1.7 業務責任者 4 1.1.7 業務責任者 4

1.1.8 電気工作物の保安業務 4 1.1.8 電気工作物の保安業務 4

1.1.9 業務の安全衛生管理 4 1.1.9 業務の安全衛生管理 4

1.1.10 非常時の対応 5 1.1.10 非常時の対応 5

1.1.11 気象予報等に対する注意 5 1.1.11 気象予報等に対する注意 5

1.1.12 緊急時の措置 5 1.1.12 緊急時の措置 5

1.1.13 故障等の対応 5 1.1.13 故障等の対応 5

1.1.14 別契約の関連委託、関連工事等 5 1.1.14 別契約の関連委託、関連工事等 5

1.1.15 契約図書等 5 1.1.15 契約図書等 5

1.1.16 守秘義務 5 1.1.16 守秘義務 5

1.1.17 発生材及び廃棄物の処理等 6 1.1.17 発生材及び廃棄物の処理等 6

1.1.18 産業廃棄物 6 1.1.18 産業廃棄物 6

1.1.19 提出書類 6 1.1.19 提出書類 6

1.1.20 控室及び持込み備品等 6 1.1.20 控室及び持込み備品等 6

1.1.21 共用施設等の利用 6 1.1.21 共用施設等の利用 6

1.1.22 作業用仮設物及び危険物等 7 作業用仮設物及び危険物等 7

1.1.23 持込資機材 7 持込資機材 7

1.2　業務の実施 1.2　業務の実施

1.2.1 業務計画書 8 1.2.1 業務計画書 8

1.2.2 作業計画書 8 1.2.2 作業計画書 8

1.2.3 業務管理 8 1.2.3 業務管理 8

1.2.4 業務条件 8 1.2.4 業務条件 8

1.2.5 代替要員 8 1.2.5 代替要員 8

令和６年６月改正　維持保全業務標準仕様書　新旧対照表（目次）

（新）　維持保全業務標準仕様書

目　　　　次
 第１章　一般共通事項 第１章　一般共通事項

目　　　　次

（旧）　維持保全業務標準仕様書
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令和６年６月改正　維持保全業務標準仕様書　新旧対照表（目次）

（新）　維持保全業務標準仕様書 （旧）　維持保全業務標準仕様書

1.2.6 環境衛生管理体制 8 1.2.6 環境衛生管理体制 8

1.2.7 火気等の取扱い 8 1.2.7 火気等の取扱い 8

1.2.8 喫煙場所 9 1.2.8 喫煙場所 9

1.2.9 出入り禁止箇所 9 1.2.9 出入り禁止箇所 9

1.2.10 業務の実施 9 1.2.10 業務の実施 9

1.2.11 点検及び保守に伴う注意事項 9 1.2.11 点検及び保守に伴う注意事項 9

1.2.12 応急措置等 9 1.2.12 応急措置等 9

1.2.13 服装等 10 1.2.13 服装等 10

1.2.14 危険防止の措置 10 1.2.14 危険防止の措置 10

1.2.15 使用資機材、消耗品等 10 1.2.15 使用資機材、消耗品等 10

1.2.16 業務の確認及び記録 10 1.2.16 業務の確認及び記録 10

1.2.17 保全監督員の確認 11 1.2.17 保全監督員の確認 11

1.2.18 保全監督員の立会い 11 1.2.18 保全監督員の立会い 11

1.2.19 行事等への立会い 11 行事等への立会い 11

1.2.20 環境への配慮 11 環境への配慮 11

1.3　図書類、支給品等の整理及び保管 1.3　図書類、支給品等の整理及び保管

1.3.1 図書類の整理及び保管 12 1.3.1 図書類の整理及び保管 12

1.3.2 支給品等の管理 12 1.3.2 支給品等の管理 12

1.4　業務の報告 1.4　業務の報告

1.4.1 業務の報告 13 1.4.1 業務の報告 13

1.5　写真 1.5　写真

1.5.1 記録写真 14 1.5.1 記録写真 14

1.6　その他 1.6　その他

1.6.1 自動車による配送について 15 1.6.1 自動車による配送について 15

1.6.2 労働基準法等の遵守 15 1.6.2 労働基準法等の遵守 15

第２章　標準仕様 第２章　標準仕様

2.1　自家用電気工作物保安管理業務 2.1　自家用電気工作物保安管理業務

2.1.1 目的 16 2.1.1 目的 16

2.1.2 保安規程の遵守 16 2.1.2 保安規程の遵守 16

2.1.3 業務の実施 16 2.1.3 業務の実施 16

2.1.4 点検の頻度及び点検項目 18 2.1.4 点検の頻度及び点検項目 18

2.1.5 連絡責任者 21 2.1.5 連絡責任者 21

2/7



令和６年６月改正　維持保全業務標準仕様書　新旧対照表（目次）

（新）　維持保全業務標準仕様書 （旧）　維持保全業務標準仕様書

2.1.6 協力及び義務 21 2.1.6 協力及び義務 21

2.1.7 業務を行う者の資格等 21 2.1.7 業務を行う者の資格等 21

2.1.8 記録の保存 22 2.1.8 記録の保存 22

2.1.9 準用 22 2.1.9 準用 22

2.1.10 軽微の作業 22 2.1.10 軽微の作業 22

2.1.11 停電作業 22 2.1.11 停電作業 22

2.1.12 受託条件 22 2.1.12 受託条件 22

2.1.13 報告書等 23 2.1.13 報告書等 23

2.1.14 記録写真 23 2.1.14 記録写真 23

2.1.15 報告書等の提出先と部数 24 2.1.15 報告書等の提出先と部数 24

2.2　昇降機保守点検業務 2.2　昇降機保守点検業務

2.2.1　　　昇降機一般事項 2.2.1　　　昇降機一般事項

2.2.1.1 目的 25 2.2.1.1 目的 25

2.2.1.2 用語の定義 25 2.2.1.2 用語の定義 25

2.2.2　　　エレベーター 2.2.2　　　エレベーター

2.2.2.1 一般事項 26 2.2.2.1 一般事項 26

2.2.2.2 業務内容 26 2.2.2.2 業務内容 26

2.2.2.3 修理・取替えの範囲 27 2.2.2.3 修理・取替えの範囲 27

2.2.2.4 遠隔監視 28 2.2.2.4 遠隔監視 28

2.2.2.5 遠隔点検 28 2.2.2.5 遠隔点検 28

2.2.2.6 報告書等 28 2.2.2.6 報告書等 28

2.2.2.7 記録写真 29 2.2.2.7 記録写真 29

2.2.2.8 緊急対応 30 2.2.2.8 緊急対応 30

2.2.2.9 立会い 30 2.2.2.9 立会い 30

2.2.2.10 その他 30 2.2.2.10 その他 30

2.2.3　　　小荷物専用昇降機 2.2.3　　　小荷物専用昇降機

2.2.3.1 一般事項 30 2.2.3.1 一般事項 30

2.2.3.2 業務内容 30 2.2.3.2 業務内容 30

2.2.3.3 修理・取替えの範囲 31 2.2.3.3 修理・取替えの範囲 31

2.2.3.4 報告書等 32 2.2.3.4 報告書等 32

2.2.3.5 記録写真 32 2.2.3.5 記録写真 32

2.2.3.6 緊急対応 33 2.2.3.6 緊急対応 33
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令和６年６月改正　維持保全業務標準仕様書　新旧対照表（目次）

（新）　維持保全業務標準仕様書 （旧）　維持保全業務標準仕様書

2.2.3.7 立会い 33 2.2.3.7 立会い 33

2.2.3.8 その他 33 2.2.3.8 その他 33

　 2.2.4　　　エスカレーター 　 2.2.4　　　エスカレーター

2.2.4.1 一般事項 33 2.2.4.1 一般事項 33

2.2.4.2 業務内容 34 2.2.4.2 業務内容 34

2.2.4.3 修理・取替えの範囲 34 2.2.4.3 修理・取替えの範囲 34

2.2.4.4 報告書等 35 2.2.4.4 報告書等 35

2.2.4.5 記録写真 36 2.2.4.5 記録写真 36

2.2.4.6 緊急対応 36 2.2.4.6 緊急対応 36

2.2.4.7 立会い 36 2.2.4.7 立会い 36

2.2.4.8 その他 36 2.2.4.8 その他 36

2.2.5 表１　エレベーター 37 2.2.5 表１　エレベーター 37

表２　小荷物専用昇降機 42 表２　小荷物専用昇降機 42

表３　エスカレーター 43 表３　エスカレーター 43

2.3　自動ドア保守点検業務 2.3　自動ドア保守点検業務

2.3.1 目的 45 2.3.1 目的 45

2.3.2 一般事項 45 2.3.2 一般事項 45

2.3.3 点検及び保守等 45 2.3.3 点検及び保守等 45

2.3.4 報告書等 46 2.3.4 報告書等 46

2.3.5 記録写真 46 2.3.5 記録写真 46

2.3.6 緊急対応 46 2.3.6 緊急対応 46

2.3.7 その他 46 2.3.7 その他 46

2.4　消防用設備等保守点検業務 2.4　消防用設備等保守点検業務

2.4.1 目的 47 2.4.1 目的 47

2.4.2 点検及び保守等 47 2.4.2 点検及び保守等 47

2.4.3 不具合への対応 47 2.4.3 不具合への対応 47

2.4.4 消防用設備等の種類 47 2.4.4 消防用設備等の種類 47

2.4.5 点検の種類 48 2.4.5 点検の種類 48

2.4.6 保守の範囲 49 2.4.6 保守の範囲 49

2.4.7 報告書等 49 2.4.7 報告書等 49

2.4.8 記録写真 49 2.4.8 記録写真 49

2.4.9 緊急対応 50 2.4.9 緊急対応 50
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令和６年６月改正　維持保全業務標準仕様書　新旧対照表（目次）

（新）　維持保全業務標準仕様書 （旧）　維持保全業務標準仕様書

2.4.10 その他 50 2.4.10 その他 50

2.5　建物清掃業務 2.5　建物清掃業務

2.5.1 目的 51 2.5.1 目的 51

2.5.2 適用範囲 51 2.5.2 適用範囲 51

2.5.3 用語の定義 51 2.5.3 用語の定義 51

2.5.4 従事者要件 51 2.5.4 従事者要件 51

2.5.5 事前の準備 51 2.5.5 事前の準備 51

2.5.6 清掃業務の範囲 51 2.5.6 清掃業務の範囲 51

2.5.7 作業対象 52 2.5.7 作業対象 52

2.5.8 周期 52 2.5.8 周期 52

2.5.9 業務時間 52 2.5.9 業務時間 52

2.5.10 作業の実施 52 2.5.10 作業の実施 52

2.5.11 窓ガラス清掃 52 2.5.11 窓ガラス清掃 52

2.5.12 ごみの収集 52 2.5.12 ごみの収集 52

2.5.13 ごみ等の施設外搬出 52 2.5.13 ごみ等の施設外搬出 52

2.5.14 報告書等 53 2.5.14 報告書等 53

2.5.15 記録写真 53 2.5.15 記録写真 53

2.5.16 注意事項 53 2.5.16 注意事項 53

2.5.17 臨時の措置 53 2.5.17 臨時の措置 53

2.5.18 届出等 53 2.5.18 届出等 53

2.5.19 ＶＯＣ対応について 54 2.5.19 ＶＯＣ対応について 54

2.5.20 資機材等の保管 54 2.5.20 資機材等の保管 54

2.5.21 自主点検 54 自主点検 54

2.5.22 使用資機材の報告 54 使用資機材の報告 54

2.5.23 別表１　場所別清掃方法一覧表 55 別表１　場所別清掃方法一覧表 55

別表２　清掃作業対象別作業要領一覧表 68 別表２　清掃作業対象別作業要領一覧表 68

第３章　報告書等 第３章　報告書等

3.1　自家用電気工作物保安管理業務 3.1　自家用電気工作物保安管理業務

3.1.1 自家用電気工作物保安管理業務結果報告書 72 3.1.1 自家用電気工作物保安管理業務結果報告書 72

3.2　昇降機保守点検業務 3.2　昇降機保守点検業務

3.2.1 昇降機保守点検業務報告書 78 3.2.1 昇降機保守点検業務報告書 78

3.2.2 ロープ式エレベーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 79 3.2.2 ロープ式エレベーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 79
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（新）　維持保全業務標準仕様書 （旧）　維持保全業務標準仕様書

3.2.3 機械室なしエレベーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 89 3.2.3 機械室なしエレベーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 89

3.2.4 油圧式エレベーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 97 3.2.4 油圧式エレベーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 97

3.2.5 小荷物専用昇降機点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 106 3.2.5 小荷物専用昇降機点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 106

3.2.6 エスカレーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 110 3.2.6 エスカレーター点検表（ＦＭ契約・ＰＯＧ契約） 110

3.3　自動ドア保守点検業務 3.3　自動ドア保守点検業務

3.3.1 自動ドア保守点検業務報告書 114 3.3.1 自動ドア保守点検業務報告書 114

3.3.2 自動ドア点検表 115 3.3.2 自動ドア点検表 115

3.4　消防用設備等保守点検業務 3.4　消防用設備等保守点検業務

3.4.1 消防用設備等保守点検業務報告書 119 3.4.1 消防用設備等保守点検業務報告書 118

3.5　建物清掃業務 3.5　建物清掃業務

3.5.1 建物清掃業務報告書（定期清掃） 120 3.5.1 建物清掃業務報告書（定期清掃） 119

3.5.2 清掃作業完了報告書（日常清掃） 122 3.5.2 清掃作業完了報告書（日常清掃） 121

第４章　資料 第４章　資料

4.1　自家用電気工作物保安管理業務 4.1　自家用電気工作物保安管理業務

4.1.1 設備による点検回数表 123 4.1.1 設備による点検回数表 122

4.1.2 絶縁測定資料　（１　絶縁抵抗計の定格測定電圧） 124 4.1.2 絶縁測定資料　（１　絶縁抵抗計の定格測定電圧） 123

4.1.3 絶縁測定資料　（２　電路の絶縁抵抗値） 124 4.1.3 絶縁測定資料　（２　電路の絶縁抵抗値） 123

4.1.4 絶縁測定資料　（３　電動機器等の絶縁抵抗測定） 125 4.1.4 絶縁測定資料　（３　電動機器等の絶縁抵抗測定） 124

4.2　昇降機の定期点検結果表 4.2　昇降機の定期点検結果表

4.2.1 定期点検結果表（ロープ式エレベーター）【機械室　あり・なし】 126 4.2.1 定期点検結果表（ロープ式エレベーター）【機械室　あり・なし】 125

4.2.2 定期点検結果表（油圧式エレベーター） 130 4.2.2 定期点検結果表（油圧式エレベーター） 129

4.2.3 定期点検結果表（小荷物専用昇降機） 133 4.2.3 定期点検結果表（小荷物専用昇降機） 132

4.2.4 定期点検結果表（エスカレーター） 136 4.2.4 定期点検結果表（エスカレーター） 135

4.2.5 定期点検結果表　別添１ 139 4.2.5 定期点検結果表　別添１ 138

4.2.6 定期点検結果表　別添２ 140 4.2.6 定期点検結果表　別添２ 139

4.2.7

4.3　消防用設備等保守点検業務 4.3　消防用設備等保守点検業務

4.3.1 用途別報告期間 141 4.3.1 用途別報告期間 140
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№

1 目次

2 点検内容（ドア・サッシ部）

3 点検内容（検出装置部）

4 点検内容（検出装置部）

5 点検内容（検出装置部）

備考（検出装置部）

点検内容（検出装置部）

備考（検出装置部）

項目（総合作動）

6 点検内容（総合作動）

センサー部

通常開閉作動及び反転作動点検

マットスイッチの作動点検 新規

総合作動 新規

タッチスイッチ及び併用センサーの作動状態を点検
する

新規

新規

タッチスイッチの作動状態及び併用センサーの検出
領域を点検する

車椅子使用者用便房、一般トイレスイッチ及び補助
センサー取付け状態及び作動状況の点検

タッチセンサー式に限る。

マットセンサー式に限る。

新規

新規

令和６年６月改正　維持保全業務標準仕様書　新旧対照表（要約）

シート名「目次」を参照 シート名「目次」を参照　目次

3.3.2

（旧）維持保全業務標準仕様書（新）維持保全業務標準仕様書

安全柵又は防護柵の点検をする。開作動時安全柵又は防護柵の点検をする。

該当ページ（項目）

検出装置部
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